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Stand: 21.01.2012 
 

PR†FBERICHTE L…SCHSYSTEMEPR†FBERICHTE L…SCHSYSTEME   
Generelle Anmerkungen:  
• Löschsysteme ohne Ablaufdatum bzw. mit einem solchen vor 2010 besitzen generell keinen Nachweis der 
Entsprechung der verwendeten Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094-Serie und entsprechen 
sohin auch nicht der ÖNORM F 3010. 
• Löschsysteme mit Ablaufdatum 2010 wurden bereits gemäß ÖNORM EN 12094-Serie geprüft und werden 
bei der nächsten Kontrollprüfung gemäß ÖNORM F 3010 geprüft.  
• Löschsysteme, welche bereits gemäß ÖNORM F 3010 geprüft sind weisen den entsprechenden Zusatz auf. 
 
1. CO2 
 
  FT–Zahl  Bezeichnung    Ablaufdatum 
 
 ACCURO 

 14/538/05/02   ACC  CO2 Hochdruck  16.Oktober 2013 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 

 
 
KIDDE DEUGRA 

 
  14/262/03/02  CO2 Hochdruck   19. Juni 2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 
  14/219/02/09  CO2 Niederdruck   21. November 2013 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 
 
 ÖFS MINIMAX 
 
  14/280/03/91  CO2-System  3    24. November 2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 
 
 SIEMENS GUINARD 
 
  14/185/03/01/91  Siemens Sinorix CO2

4   19. Juni  2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 
  
 SULZER 
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  14/114/92-306/1527 Sulzer Kidde1, 4   
 
 TORNADO 
 
  14/44/91-301/686 Tornado1,4 
 
  

TYCO 
 
  14/293/92-300/1038 Total Walther Hochdrucksystem 1,3 
   

WAGNER 
 
  14/277/03/98  CO2

4     4. Oktober 2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 
 
2. Inertgase, Halone 
 

ACCURO 
 

 14/539/05/02   ACC HFC227   3. Juli  2012 
     Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152 

14/537/04/02   ACC Ar, Nitrogen 200 4 16.Oktober 2013 
    Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152 

14/900/11   ACC Ar, Nitrogen 200 GDT 416.Oktober 2013 
    Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152 

  
  
 KIDDE DEUGRA 
 
  14/264/05/02  KD 200    14. Dezember 2013 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 
  14/263/05/02  Argonite4    14. Dezember 2013   
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 
  14/1255/11  Argonite4 Gleichdrucktechnik 14. Dezember 2013   
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 
 
 
 MINIMAX 
 
  14/250/04/94  Argon 200 und 300 bar 3  24. November 2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 

  14/187/03/06  N2 Löschsystem 200/300 bar3 24. November 2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 

14/540/03/05  Löschsystem „MX-200“  18. MŠrz 2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 
 SIEMENS  
 
  14/814/04/01/04  Ar/N2 Löschsystem4   19. Juni  2012 
     Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 
  14/1135/02/05 Ar/N2 Löschsystem Gleichdrucktechnik4 24. April 2013 

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 

14/119/04/02  Löschsystem „Sinorix 227“4  19. Juni  2012 
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   Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 
 

SULZER 
 
  14/11/95 - 306/2157 Novalon Gaslöschsystem1 

  14/322/97 - 306/2866 Novalon R Gaslöschsystem1,3 
     inkl. Ergänzung FT 322/1/97-306/2866.1 
 
  

TORNADO 
 
  14/164/02/93  Tornado Trigon   28. Dezember 2012 

     interimistisch verlängert bis zur Validierung des Rechenprogrammes 
14/355/97  Tornado FM 200 (CF3CHFCF3)1 

 
 TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS 
 
  14/280/93-300/55 TW Inergen Löschsystem1,3 
  14/91/98-300/2355 TW Inergen Löschsystem 200 bar1,3 

  14/396/05  TW Inergen Löschsystem 300 bar1,3 6. Mai 2007 
  14/1091/05  TW Inergen Löschsystem, 300 bar1, 3 16. JŠnner 2008 
     Mehrbereich 
 
  14/525/03/06  Inergen FE 300 bar3,   17. Dezember  2013 
     Ein-/Mehrbereich 
     Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152 
  14/571/10  HD Protector Düse    keiner 
     Entsprechung mit TRVB 152 S 
 
  14/1060/07  Tyco „IG 55 13-i“1 1, 3  1. Dezember 2009 
     Ein-/Mehrbereich 
 
 WAGNER 
  
  14/275/03/98  Ar/N2

4 – 200 und 300 bar  4. Oktober 2012 
     inkl. Silent-Düse FirExting SILENT 

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 
  14//586/11  Ar/N2

4 – Gleichdrucktechnik  4. Oktober 2012 
     inkl. Silent-Düse FirExting SILENT 

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S 
 
 
 
3.  Sonderlöschmittel 
 
 ACCURO 
  

14/496/03/05  ACC 1230     13. Mai 2012 
Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152 

KIDDE DEUGRA 
 
  14/439/04/03  KD 1230    10. MŠrz 2012  
     Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152 
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MINIMAX 

 
14/1087/02/07  MX 1230-E    9. JŠnner 2012 

    Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152 
 
SIEMENS 
 
 14/151/04/04  Sinorix 1230    19. Juni 2012 
    Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S 
 
 
 
SOLTEC 

 
  9/289/97 Aerosol Löschsystem(1) 
  
   
 TYCO Fire & Integrated Solutions  
 
  14/190/2/04 Sapphire (Novec 1230)1  17. Juli 2008 
 
4.  Sauerstoffreduktionszentralen und -systeme gemäß ÖNORMEN F 3008 
  bzw. F 3007  
 
  
 ISOLCELL 
 
  14/539/11 N2-Firefighter Multiplex 14. Oktober 2013 
   SRZ gemäß ÖNORM F 3008 
 
  14/540/11 N2-Firefighter 14. Oktober 2013 
   SRA-System gemäß ÖNORM F 3007 
 
 MINIMAX 
 
  14/340/11 Permatec 23. Juni 2013 
   SRZ gemäß ÖNORM F 3008 
 
  14/341/11 Permatec 23. Juni 2013 
   SRA-System gemäß ÖNORM F 3007 
 
 
 WAGNER 
  
  14/498/11 OxyControl OC-R 29. Juli 2013 
   SRZ gemäß ÖNORM F 3008 
 
   
  14/780/02/09 OxyReduct inkl. Schnellabsenkung 29. Juli 2013 
   SRA System gemäß ON F 3007  
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(1) Per Stand 1.7.2010 kein Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie 

 (2) Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie erbracht; neuer Bericht in Ausarbeitung 

(3) Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters 
   (4) keine Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters 


